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ALDO LARCHER SRL

VIA ARTIGIANI, 5
39057 APPIANO (BZ)

RAPPORTO DI PROVA N. 244/EN VAR del 25/10/2011
VERBALE ACCETTAZIONE n. 77223 del  20/10/2011 ORIGINALE
UNI EN 12566-
CONTROLLO DIMENSIONALE 1 Proc.: 33-29-0-7-0
p.ti 4-5.1.1-5.7
date di:  inizio prova  19/10/2011 fine prova 20/10/2011 prelievo a cura del cliente
campioni consegnati TAL-QUALI e destinati a
riferimenti impresa
del Direttore dei Lavori - Prova non sottoscritta dalla D.L., D.P., D.T., o collaudatore
cantiere Cantiere APPIANO - VASCA SETTICA
(dichiarati dal ; ; Ts 3 -
ey luogo prelievo prova eseguita presso stabilimento di produzione

campione analizzato fossa settica denominazione FOSSA SETTICA
commerciale  TRICAMERALE PER

Caratteristiche dichiarate diametro 21 5 cm MAX 16 PERSONE
CAPACITA' NOMINALE 4.8 [mc] dichiarata

MISURE IN OPERA [cm]
dimensioni generali (p.to 4)

misurato dichiarato misurato dichiarato
Altezza totale 201,56 199,0 . S parete 8,0 8,0
D interno 1990 199,0 S setto1 49
D esterno 215.4 215,0 S setto 2 56
S setto 3 5.1
ingressi, scarichi e connessione (p.to 5.1.1)
misurato dichiarato esito misurato dichiarato esito
Din 12,5 125 ok
D out 125 128 ok
accessibilita (p.to 5.7)
misurato dichiarate esito misurato dichiarato esito
D pozzetto 62,0 62,0 ok
altre misure
misurato dichiarato misurato dichiarato
S pozzetto 62,0 62,0 Hin 165,0 166,5
D foro interno 16,0 125 H out 164,5 164,5
H foro intemo 83,0 85,0

note:

Note sulla prova eseguita: nessuna.
Lo Sperimentatore Il Direttore del Laboratorio
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Il Direttore del Laboratorio
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